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7 18498 Bº Eº Sist. 

Chubut c.p.

1,0 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

7 18499 Humphreys 439 

c. patio

0,2 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

7 18500 Bº Matadero 

casa 20

0,2 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

7 18501 Bº Ceferino 

casa 1

0,2 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

7 18502 Bº los Sauces    

canilla patio

0,0 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

13 18527 Don Bosco y 

Fontana c.p.

0,6 20 < 2,2 0 0 negativo APTA

13 18528 Villa Ayelén    

c. patio

0,6 16 < 2,2 0 0 negativo APTA

13 18529 Centro         

c.patio

0,4 10 < 2,2 0 0 negativo APTA

13 18530 Bº Badén    casa 

1

0,6 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

13 18531 Bº Seros       

c.patio

0,6 6 < 2,2 0 0 negativo APTA

21 18572 Don Bosco y 

Fontana c.p.

0,6 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

21 18573 Villa Ayelén    

c. patio

0,6 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

21 18574 Centro         

c.patio

0,6 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

21 18575 Bº Badén    casa 

1

0,6 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

21 18576 Bº Seros       

c.patio

0,6 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

27 18623 Don Bosco y 

Fontana c.p.

0,4 0 < 2,2 0 0 negativo APTA

27 18624 Villa Ayelén    

c. patio

0,6 0 < 1,1 0 0 negativo APTA

27 18625 Centro         

c.patio

0,8 0 < 1,1 0 0 negativo APTA

27 18626 Bº Badén    casa 

1

0,8 0 < 1,1 0 0 negativo APTA

27 18627 Bº Seros       

c.patio

0,8 10 < 1,1 0 0 negativo APTA

PLANILLA DE CONTROL BACTERIOLOGICO DE AGUA DE RED:  ESQUEL

Muestra NºDía ResultadoLugar

Cloro 

Residual 

en mg./l.

Recuento Total 

Standard 

ufc/ml.

NMP Bact. 

Coliformes 

Totales /100 

ml

NMP Bact. 

Coliformes 

Termotoleran- 

tes /100 ml.

Investig. 

Pseudom. 

Aeruginosa     

/50 ml.

NMP 

Escherichia 

Coli           

/100 ml.


